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Состав проекта 

Наименование Номер листа 

Том №1.Основная часть 

Пояснительная записка. 

Чертеж планировки территории  

М 1:5000 

 

с1-с33 

л1(1-14) 

Том №2. Материалы по обоснованию. 

Пояснительная записка. 

Схема расположения элемента 

планировочной структуры М1:50000 

Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки и 

межевания территории М1:5000 

 

с1-с8 

л1 

 

л2(1-14) 

Том №3. Проект межевания территории 

Пояснительная записка 

Чертеж межевания территории линейного 

объекта М1:5000 

 

с1-с10 

л1(1-14) 
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1. Исходно-разрешительная документация 

1.1 Реквизиты документов, на основании и с учетом которых 

разработан проект планировки и проект межевания территории 

линейного объекта 

Исходными данными для разработки проекта планировки территории 

линейного объекта послужили: 

- Постановление Администрации муниципального района «Печора» о 

разрешении на разработку проекта планировки и проекта межевания 

территории от 23 июля 2015 г. №827(Приложение А); 

- Постановление Администрации  муниципального района «Сосногорск» 

о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в 

отношении линейного объекта: «Строительство ВЛ-110 кВ «Зеленоборск – 

Ижма» на участке от ПС 110/10 кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ «Ижма» от 6 

августа 2015г. №1172(Приложение Б); 

- схема территориального планирования Республики Коми; 

- проектная документация по объекту: «Строительство ВЛ-110 кВ 

«Зеленоборск – Ижма» на участке от ПС 110/10 кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ 

«Ижма»; 

- материалы сбора исходных данных инженерно – геодезических, 

инженерно – геологических, инженерно – гидрологических, инженерно-

экологических и экономических изысканий, материалы обследования полосы 

отвода на наличие археологических памятников. 

1.2 Сведения об учёте положений, содержащихся в документах 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Для разработки проекта планировки и проекта межевания территории 

по «Строительство ВЛ-110 кВ «Зеленоборск – Ижма» на участке от ПС 

110/10 кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ «Ижма» на территории МР «Печора» и 

МР «Сосногорск» Республики Коми была использована схема 

территориального планирования Республики Коми. 
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2. Сведения о линейном объекте и краткая его характеристика 

2.1 Сведения об определении уровня (значения) линейного 

объекта 

Строительство ВЛ 110 кВ необходимо для повышения надежности 

электроснабжения распределительных сетей филиала ПАО «МРСК «Северо-

Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети». 

2.2 Характеристика трассы линейного объекта и района его 

строительства 

Трасса ВЛ 110 кВ проходит по территории МР «Печора» и МР 

«Сосногорск» Республики Коми. 

Проектируемый участок ВЛ 110 кВ расположен в Печорском и 

Сосногорском районах Республики Коми. Началом проектируемой ВЛ 110 

кВ является ячейка №1 реконструируемой ПС 110/10 кВ «Лемью». Конечной 

точкой – проектируемая опора № 161. 

В геоморфологическом отношении территория прохождения трассы 

участков ВЛ 110 кВ расположена в пределах Печорской низменности. 

Печорская низменность расположена между Тиманом и Ураломи 

представляет собой обширную область опускания земной коры, заполненную 

четвертичными отложениями. Рельеф обусловлен в основном аккумуляцией 

и последующей водной эрозией. В целом водораздельные пространства 

бассейна Печоры имеют плоский слабо пересеченный рельеф. 

В данном районе преобладает длительная умеренно-суровая зима и 

прохладное лето с незначительным числом жарких дней (с температурой 

выше 15 °С) и коротким безморозным периодом. 

Температура воздуха  

средняя       минус 2˚С 

максимальная      +23˚С 

минимальная     минус 46˚С 

самой холодной пятидневки    минус 41˚С 

Ветер  район по ветру    III 
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скорость ветра      31.25 м/с 

ветровой напор      650 Па 

Гололед толщина стенки 1 раз в 25 лет 15 

район по гололеду      II 

Промерзание грунта 

суглинок, глина      195 см 

супесь, песок     235 см 

 крупных и гравелистых     255 см 

Грозы продолжительность гроз  40-60 часов/год 

Общая протяженность участка составляет 37,77 км. Трасса имеет общее 

направление на юго-восток, 16 углов поворота и пересекает ручьи, реки, 

грунтовые дороги, железную дорогу (Москва-Воркута), нефтепровод (2 

пересечения), проектируемый газопровод (Бованенково-Ухта), ВЛ 220 кВ, 

ВЛ 10 кВ (3 пересечения), ВЛ 6 кВ, проектируемую ВЛ 10 кВ, ВОЛС (ОАО 

«ТТК-Север»), линию связи (ОАО «РЖД»). 

2.3 Технико-экономическая характеристика линейного объекта 

Общая ширина охранной зоны для ВЛ 110 кВ составляет 50 метров. 

Номинальное напряжение 110 кВ. Длина линии составляет 37,77 км. 

Проектируемые ВЛ 110 кВ выполнены сталеалюминиевым проводом АС-

120/19 ГОСТ 839-80. Для защиты от индуцированных грозовых 

перенапряжений, снижения числа грозовых отключений воздушных линий 

применяется грозозащитный трос 0КГТ-ц-1-12(0.652)-11,1/46. Крепление 

провода и грозозащитного троса на анкерных опорах предусматривается вы-

полнить с использованием натяжных изолирующих подвесок. В состав 

поддерживающей изолирующей подвески провода входит один полимерный 

изолятор ЛК70/110-И-2, в состав натяжной изолирующей подвески провода 

входит один полимерный изолятор ЛК70/110-И-2. Для натяжной 

изолирующей подвески троса применяется изолятор ЛКГ70-180/350-40. В 

качестве промежуточных опор, согласно технического задания, приняты 

металлические многогранные опоры ПМ110-1Ф.1. 
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3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой 

территории 

3.1 Сведения о размерах земельных участков, предоставленных 

для размещения линейного объекта (полосы отвода) 

Трасса проектируемой ВЛ проходит по территории ГУ «Каджеромское 

лесничество» Зеленоборское участковое лесничество, ГУ «Сосногорское 

лесничество» Ираельского участковое лесничество, Малоперское участковое 

лесничество. 

По лесным участкам, испрашиваемым во временное пользование для 

строительства ВЛ 110 кВ на территории Каджеромского лесничества в 

соответствии с Лесным Кодексом, выполнен комплекс работ: 

- разработан и согласован Акт натурного технического обследования 

лесного участка в целях «Строительство ВЛ 110 кВ «Зеленоборск – Ижма» на 

участке  от ПС 110/10 кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ «Ижма» общей 

площадью 66,77 га по ГУ «Каджеромское лесничество» Зеленоборское 

участковое лесничество(Приложение В) . 

По лесным участкам, испрашиваемым во временное пользование для 

строительства ВЛ 110 кВ на территории Сосногорского лесничества в 

соответствии с Лесным Кодексом, выполнен комплекс работ: 

-разработан и согласован Акт натурного технического обследования 

лесного участка в целях «Строительство ВЛ 110 кВ «Зеленоборск – Ижма» на 

участке  от ПС 110/10 кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ «Ижма» общей 

площадью 26,90 га по ГУ «Сосногорское лесничество» Малоперское 

участковое лесничество (Приложение Г); 

-  разработан и согласован Акт натурного технического обследования 

лесного участка в целях «Строительство ВЛ 110 кВ «Зеленоборск – Ижма» на 

участке  от ПС 110/10 кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ «Ижма» общей 

площадью 58,00 га по ГУ «Сосногорское лесничество» Ираельское 

участковое лесничество (Приложение Д). 
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3.2 Сведения о размещении объекта на землях 

сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях 

особо охраняемых территорий и других территорий 

В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости 

земельный участок под строительство линейного объекта располагается на 

землях лесного фонда. 

3.3 Сведения о земельных участках, отчуждаемых во временное 

и постоянное пользование 

Площадь земельного участка под строительство ВЛ 110 кВ (во 

временное пользование) составляет 151,67га. 

В постоянное пользование (под опорами линий электропередач) 

предлагается выделить земельные участки общей площадью 0,4829 га. 

3.4 Сведения о размерах земельных участков, временно 

отводимых на период строительства 

Полосы отвода под строительство предусматривается шириной 40 м. 

4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения 

территории 

4.1 Мероприятия по переводу земель в другую категорию 

На основании проекта планировки и проекта межевания территории 

необходимо определить местоположение границ земельных участков под 

строительство ВЛ 110 кВ на местности, сформировать землеустроительное 

дело по межеванию. Процедуру утверждения землеустроительного дела по 

межеванию и постановку на государственный кадастровый учёт произвести в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 
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При проектировании выполнены требования ПУЭ-7 по минимально 

допустимым расстояниям на участках сближения и пересечения BJI 110 кВ с 

существующими автодорогами. 

По трассе проектируемой BJI 110 кВ в основном применены 

металлические многогранные опоры. Для защиты от индуцированных 

грозовых перенапряжений, снижения числа грозовых отключений 

воздушных линий применяется грозозащитный трос ОКГ- Т-ц-1-12(G.652)-

11,1/46. Крепление провода и грозозащитного троса на анкерных опорах 

предусматривается выполнить с использованием натяжных изолирующих 

подвесок. В состав поддерживающей изолирующей подвески провода входит 

один полимерный изолятор ЛК70/110-И-2, в состав натяжной изолирующей 

подвески провода входит один полимерный изолятор ЛК70/110-И-2. Для 

натяжной изолирующей подвески троса применяется изолятор ЛКГ70-

180/350-40. 

Все опоры заземлены в соответствии с табл. 2.5.19 ПУЭ с 

нормированным сопротивлением заземления в зависимости от удельного 

сопротивления грунта. 

Заземляющие устройства опор BJI 110 кВ приняты по типовому проекту 

3602тм «Заземляющие устройства опор ВЛ 35-750 кВ». 

Пожарная безопасность проектируемого объекта решается комплексом 

противопожарных мероприятий, выполненных в соответствии с 

требованиями нормативных документов по проектированию: 

ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации"). 

НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях и сооружениях". 

НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации". 

СНиП 21.01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 
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Обслуживание BJI будет выполняться оперативно-выездной бригадой 

(ОВБ). 

Аварии на объекте фиксируют диспетчеры ПО « Печорские ЭС» 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», которые по телефону 

оповещают аварийные службы с. Лемью и ГУ МЧС России по республике 

Коми. На основании директивы МЧС России от 17.02.2003г. №33-473-5 

рекомендовано организовать централизованное создание АС ОСОДУ «01» 

(организационная структура прилагается), заказчиком которой выступает ГУ 

МЧС России по республике Коми. 

Выезд автотранспорта для ликвидации последствий ЧС осуществляется 

по дорогам общего пользования, которые позволяют своевременно прибыть к 

месту ЧС пожарных машин, аварийно-ремонтных бригад различных служб с. 

Лемью спасательного отряда МЧС и других организаций. С возникновением 

аварии немедленно перекрываются основные маршруты и дороги, 

прилегающие к объекту. Комендантскую службу и поддержание 

общественного порядка на маршрутах эвакуации организует служба ДПС 

с.Лемью, для чего привлекаются соответствующие силы и средства. 

Главным управлением МЧС России по республике Коми определяются 

объемы аварийно-спасательных работ и привлекаемые для проведения 

данных работ силы. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи населению 

соседних объектов, которые подверглись непосредственному или косвенному 

воздействию разрушительных сил природы, техногенных аварий и 

катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации 

возникших при этом ЧС (ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в ЧС, п.3.6 Л). 

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и 

удаление людей за пределы зон действия опасных для их жизни и здоровья 

факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их 

эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых 

условий физиологически нормального существования человеческого 
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организма (ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в ЧС, п.3.6.2). Безопасность при 

эксплуатации обеспечивается: использованием оборудования имеющего 

высокую степень безопасности, устойчивого к грозовым и коммутационным 

перенапряжениям, токам короткого замыкания; использованием 

быстродействующих отключающих устройств системы питания; 

использование устройств защитного отключения и автоматических 

выключателей дифференциального тока; 

- заземление всех металлических частей нормально не находящихся под 

напряжением; 

- использованием резиновых диэлектрических ковриков и 

индивидуальных средств защиты в местах, подлежащих оперативному 

обслуживанию и профилактике. 

4.3 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

На рассматриваемой территории при разработке проекта планировки по 

объекту:  «Строительство ВЛ-110 кВ «Зеленоборск – Ижма» на участке от 

ПС 110/10 кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ «Ижма» не было выявлено особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, их охранных 

зон, а так же территорий, зарезервированных под создание новых особо 

охраняемых природных территорий федерального значения.  

В случае выявления в ходе земляных или строительных работ каких-

либо объектов археологического наследия или участков культурного слоя 

необходимо приостановить работы на данном локальном участке и 

проинформировать орган исполнительной власти субъекта РФ, 

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об 

обнаруженном объекте.  

5. Сведения о соответствии разработанной документации 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

Проект планировки территории и проект межевания территории под  

«Строительство ВЛ-110 кВ «Зеленоборск – Ижма» на участке от ПС 110/10 

кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ «Ижма» выполнен на основании документов 



13 
 

территориального планирования, в соответствии с требованиями 

технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 

градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 

культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 

территорий. 
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УТВЕРЖДАЮ 

руководитель 

Комитета лесов Республики Коми 

________________А.В.Шлямин 

 

 

 

 

 

Акт натурного технического обследования 

лесного участка 

(Проектная документация) 

п. Каджером                    «1» августа 2015г. 
(населенный пункт)             (дата) 

 

ООО «КА «Ориентир» в лице директора Д.А.Захарова, действующего на основании 

Устава и ПАО «МРСК Северо-Запада» в лице директора производственного отделения 

«Печорские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» 

Г.К.Бусыгина, действующего на основании доверенности от 03.07.2013г. №164, и в 

присутствии, главного лесничего – руководителя ГУ «Каджеромское лесничество» 

В.Н.Бакалейко и лесничего – руководителя Зеленоборского участкового лесничества ГУ 

«Каджеромское лесничество» П.В.Фомина, провели натурное технического обследование 

лесного участка для предоставления в аренду в целях «Строительство ВЛ 110 кВ 

«Зеленоборск – Ижма» на участке от ПС 110/10 кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ 

«Ижма»» общей площадью 66,77 га. Ширина полосы отвода 40 м. 

При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено: 

1.Участок расположен в защитных и эксплуатационных лесах, ГУ «Каджеромское 

лесничество», Зеленоборское участковое лесничество, в кварталах 

№697,764,765,766,767,833,834,835,910,915. 

Субъект Российской Федерации                                                   Республика Коми 

Муниципальный район МР «Печора» 

2.Лесистость муниципального района 80,6 % 

3.Общая площадь участка      66,77 га 

в том числе: 

лесных земель 62,26 га 

из них: покрытых лесом 62,26 га 

             непокрытых лесом - га 

в том числе – не сомкнувшиеся лесные культуры     -  га 

нелесных земель 4,51 га 

из них: пашни - га 

             сенокосы - га 

             дороги   - га 

             воды  0,05 га 

             тундра 0,49 га 

             болота 3,97 га 

 

 

Лесному участку присвоен номер учетной записи в государственном лесном реестре: 
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4.Таксационное описание участка: 

 

Наименование 

участкового 

лесничества 

№
 к

в
ар

та
л

а 

№
 в

ы
д

ел
а 

П
л
о
щ

ад
ь
, 
га

 

Состав 

насаждения 

Класс 

возраста/ 

возраст, 

лет Б
о
н

и
те

т 

П
о
л
н

о
та

 

Общий запас 

древесины, м3 

Зеленоборское 

участковое 

лесничество 

Защитные леса (Леса водоохранных зон) 

766 22 0,73 8Е2Б 9/180 5 0,3 44 

766 24 0,65 9Е1Б 9/180 5а 0,5 46 

766 44 0,02 река     

766 38 0,34 8Б2Е 2/15 4 0,6 2 

835 59 0,80 7Е3Б 9/180 5 0,4 72 

835 66 0,22 7С3Е 9/180 4 0,5 33 

835 72 0,22 8Е2Б 8/160 5а 0,5 18 

835 74 0,03 река     

Итого 

защитных 

3,01     215 

Эксплуатационные леса 

697 27 0,68 7Е3Б 10/190 5 0,5 88 

697 28 1,21 8Е2Б 9/180 5 0,5 121 

764 5 0,51 8Е2Б 9/180 5а 0,6 46 

765 3 0,15 7Б3Е 2/20 5 0,6 1 

765 7 1,23 7Е3Б 1/19 5 0,7 6 

765 8 0,72 8Е2Б 9/180 5 0,5 72 

765 11 1,70 8Е2Б+С 10/200 5 0,6 289 

765 12 0,56 8Е2Б 9/180 5а 0,5 51 

765 21 0,83 6Е4Б 1/19 5 0,6 4 

765 23 0,61 7Б3Е 2/20 5 0,7 3 

766 17 0,62 8Е2Б 9/180 5а 0,5 56 

766 20 1,12 6С4Б 1/16 4 0,6 6 

766 36 0,81 8Е2Б 9/180 5а 0,3 32 

766 40 0,49 9Е1Б 9/180 5а 0,5 34 

767 33 0,99 7Б1ОС2Е 5/45 4 0,6 40 

767 34 0,66 6Е2Е2Б 7/130 5 0,3 46 

767 42 0,14 8Е2Б+Л+Е 7/130 5а 0,4 10 

767 43 0,55 9Е1Б 8/160 5а 0,3 17 

767 51 1,06 9Е1Б 9/180 5а 0,5 74 

767 52 0,04 7С3Б 1/10 4 0,6 - 

767 53 0,19 6С1Е3Б 1/10 4 0,6 1 

833 5 0,24 6Е2С2Б 3/55 5а 0,5 2 

833 6 0,42 5Е3С2Б 3/50 5 0,5 4 

833 8 0,23 болото     

833 27 0,63 6Е1С3Б 1/10 5 0,6 4 

834 5 0,45 болото     

834 6 0,20 4С6Б 1/20 5а 0,5 1 

834 8 1,08 6Б3С1Е 2/15 4 0,7 5 

834 10 0,51 6Е4Б 6/110 5б 0,4 10 

834 15 1,18 болото     

834 16 0,74 9Е1Б 7/130 5а 0,6 74 

834 19 0,37 Болото     

834 35 0,32 5Е2С3Б 1/12 5 0,7 2 

834 36 0,29 5Е3С2Б 3/50 5 0,5 3 

835 31 0,58 9Е1Б 7/130 5а 0,6 58 

835 39 0,17 8Е2Б 6/120 5а 0,6 17 

835 51 0,31 8С2Е+Б 9/180 5б 0,3 9 



Наименование 

участкового 

лесничества 

№
 к

в
ар

та
л

а 

№
 в

ы
д

ел
а 

П
л
о
щ

ад
ь
, 
га

 

Состав 

насаждения 

Класс 

возраста/ 

возраст, 

лет Б
о
н

и
те

т 

П
о
л
н

о
та

 

Общий запас 

древесины, м3 

Зеленоборское 

участковое 

лесничество 

835 54 0,53 8Е2Б 8/160 5а 0,5 42 

835 58 0,38 8Е2Б 8/160 5а 0,5 30 

835 64 0,90 8Е2Б 10/200 5 0,5 90 

835 65 0,48 болото     

835 70 1,57 6Е1С3Б 2/40 5а 0,4 8 

835 71 1,77 9Е1Б 7/130 5а 0,6 177 

910 26 0,53 4Е2С4Б 9/180 5а 0,5 37 

910 27 1,52 5Е1С4Б 3/60 5 0,6 76 

910 31 4,20 4С4Е2Б 2/35 5 0,6 84 

910 32 0,47 болото     

910 33 2,89 3Е2С5Б 4/80 5а 0,4 87 

910 41 0,12 10С 10/190 5а 0,4 8 

910 43 1,68 4С2Е4Б 4/75 5 0,6 134 

910 44 0,49 тундра     

910 48 1,72 8Б1С1Е 7/70 4 0,8 206 

910 50 2,74 6Б3С1Е 8/75 4 0,7 247 

910 56 0,82 9Б1Е 8/80 4 0,9 107 

910 57 0,79 10Б 3/30 5 1 24 

910 58 1,43 6Е1С3Б 10/190 5а 0,5 100 

910 59 0,08 6Е4Б 9/180 5а 0,5 5 

910 61 0,03 6Е1С3Б 9/170 5а 0,4 2 

910 62 1,11 6Е2С2Б 9/180 5а 0,5 78 

915 6 0,95 9Б1Е 8/80 4 1 143 

915 7 1,36 5Е5Б 9/180 5а 0,5 82 

915 13 1,34 7Е1С2Б 10/190 5 0,4 107 

915 14 2,25 7Е3Б 9/180 5 0,6 293 

915 15 0,65 6Е4Б 10/190 5 0,6 85 

915 16 1,82 3Е2С5Б 5/90 5 0,5 127 

915 23 0,73 болото     

915 24 0,88 7Е3Б 10/190 5 0,6 88 

915 25 2,46 7Б3Е 7/70 4 0,8 221 

915 32 2,42 6Е4Б 4/80 5а 0,4 72 

915 34 0,06 болото     

Итого 

эксплуатационных 

63,76     3946 

Итого 66,77     4161 

 

5. Предоставление создает (не создает) чересполосицы, разрыв лесного массива на части, 

отрыва его от транспортных путей: не создает. 

6. Участок имеет (не имеет) особо защитное значение, выражающееся в следующем:  леса 

водоохранных зон – квартал 766 выдела 22,24,38,44, квартал 835 выдела 59,66,72,74. 

7. Лесохозяйственные особенности участка: почвы – супесчаные, суглинистые, 

влажные. 

8. Участок пригоден для заявленных целей. 

9. Вид разрешенного использования лесов в соответствии с лесохозяйственным 

регламентом лесничества строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов, для предоставления в аренду под объект: «Строительство ВЛ 110 кВ 



«Зеленоборск – Ижма» на участке от ПС 110/10 кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ 

«Ижма»». 

10. При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения: использовать 

лесной участок в заявленных целях с соблюдением лесохозяйственных правил, соблюдать 

правила пожарной и санитарной безопасности, по окончании работ, нарушенные земли 

привести в состояние пригодное для дальнейшего ведения лесного хозяйства и сдать в 

состав земель лесного фонда в установленном порядке. 

 

Неотъемлемой частью настоящего Акта является чертеж (план) участка лесного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лица, проводившие обследование: 

Директор ООО «КА «Ориентир»                     ______________________Д.А.Захаров 

                                                                                   
(Должность, подпись, печать, ФИО) 

 

Заявитель: 

Директор ПО «Печорские электрические  

сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» ______________________Г.К.Бусыгин 

«Комиэнерго»                                                            
(Должность, подпись, печать, ФИО) 

(по доверенности №164 от 03.07.2013г.) 

 

Согласовано: 

Лесничий – руководитель ______________________П.В.Фомин 

Зеленоборского участкового лесничества 
(Должность, подпись, печать, ФИО) 

 

 

Главный лесничий – руководитель 

ГУ «Каджеромское лесничество»                            ______________________В.Н.Бакалейко 

                                                                                  
(Должность, подпись, печать, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к акту натурного технического 

обследования лесного участка 

от 1 августа 2015 г. стр.1 

Чертеж (план) участка лесного фонда 

(по данным инструментальной съемки границ) 

под объект: «Строительство ВЛ 110 кВ «Зеленоборск – Ижма» на участке от ПС 110/10 кВ 

«Лемью» до ПС 110/10 кВ «Ижма»» 

ГУ «Каджеромское лесничество» Зеленоборское участковое лесничество в кварталах 

№697,764,765,766,767,833,834,835,910,915. 

Масштаб 1:25000    Площадь 66,77 га 

 



 

Приложение к акту натурного технического 

обследования лесного участка 

от 1 августа 2015 г. стр.2 

 
 



Приложение к акту натурного технического 

обследования лесного участка 

от 1 августа 2015 г. стр.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к акту натурного технического 

обследования лесного участка 

от 1 августа 2015 г. стр.4 

 

 

Лица, проводившие обследование: 

Директор ООО «КА «Ориентир»                     ______________________Д.А.Захаров 

                                                                                   
(Должность, подпись, печать, ФИО) 

 

Заявитель: 

Директор ПО «Печорские электрические  

сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» ______________________Г.К.Бусыгин 

«Комиэнерго»                                                            
(Должность, подпись, печать, ФИО) 

(по доверенности №164 от 03.07.2013г.) 

 

Согласовано: 

Лесничий – руководитель ______________________П.В.Фомин 

Зеленоборского участкового лесничества 
(Должность, подпись, печать, ФИО) 

 

 

Главный лесничий – руководитель 

ГУ «Каджеромское лесничество»                            ______________________В.Н.Бакалейко 

                                                                                  
(Должность, подпись, печать, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к акту натурного технического 

обследования лесного участка 

от 1 августа 2015 г. стр.5 

Данные инструментальной съемки границ лесного участка 

Номер

а точек 

 

Румбы 

линий 

 

Длина  

граничных  

линий, м 

Данные GPS – съемки (WGS-84) 

широта Долгота 

градусы минуты секунды градусы минуты Секунды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0   64 33 27,3 54 54 31 

 ЮЗ 1˚47ˈ 1740,19       

1   64 32 52,7 54 54 40,4 

 ЮВ 29˚49ˈ 1685,10       

2   64 32 05,9 54 55 45,2 

 ЮВ 32˚15ˈ 2184,97       

3   64 31 06,9 54 57 14,9 

 ЮВ 37˚05ˈ 2818,03       

4   64 29 53,9 54 59 20,9 

 ЮВ 30˚12ˈ 1215,88       

5   64 29 21,5 55 00 12,4 

 ЮВ 48˚02ˈ 2019,38       

6   64 28 38,7 55 02 06,4 

 ЮЗ 17˚42ˈ 1326,25       

7   64 27 57,7 55 01 37,8 

 Ю3 23˚23ˈ 3158,44       

8   64 26 23,5 55 00 07,5 

 ЮЗ 21˚31ˈ 1870,70       

9   64 25 26,9 54 59 18,3 

 СЗ 87˚29ˈ 42,33       

10   64 25 27,0 54 59 15,2 

 СВ 21˚31ˈ 1885,15       

11   64 26 24,0 55 00 04,7 

 СВ 23˚23ˈ 3157,10       

12   64 27 58,2 55 01 34,9 

 СВ 17˚42ˈ 1297,84       

13   64 28 38,3 55 02 03,0 

 СЗ 48˚03ˈ 2000,07       

14   64 29 20,7 55 00 10,1 

 СЗ 30˚12ˈ 1213,41       

15   64 29 53,2 54 59 18,4 

 СЗ 37˚05ˈ 2816,57       

16   64 31 06,2 54 57 12,5 

 СЗ 32˚15ˈ 2187,53       

17   64 32 05,3 54 55 42,6 

 СЗ 29˚49ˈ 1685,97       

18   64 32 52,0 54 54 37,8 

 СВ 60˚11ˈ 40,62       

1   64 32 52,7 54 54 40,4 

 

9   64 25 26,9 54 59 18,3 

 ЮЗ 21˚31ˈ 10,58       

19   64 25 26,6 54 59 18,0 

 ЮЗ 21˚31ˈ 402,96       

20   64 25 14,4 54 59 07,5 

 ЮЗ 72˚38ˈ 51,41       

21   64 25 13,9 54 59 03,8 

 СВ 21˚31ˈ 421,48       

22   64 25 26,7 54 59 14,9 

 ЮВ 87˚28ˈ 42,30       

19   64 25 26,6 54 59 18,0 

Площадь:66,77 га 
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